
Почему я получаю этот отчет?
Вода, которую поставляет Sunrise Water Authority, 
перед подачей потребителям проходит строгие 
проверки и контроль. Этот обязательный ежегодный 
отчет о качестве воды подготовлен в соответствии с 
Законом о безопасной питьевой воде от 1996 года и 
содержит сведения об источнике воды и результаты 
тестов для подаваемой вам питьевой воды. Данные, 
приведенные в таблицах в этом отчете, получены в 
результате тестов, выполненных в 2024 году, если 
не указано иное.

Компания Sunrise Water Authority с гордостью 
заявляет, что вода, которая подавалась 
потребителям в 2024 году, соответствовала 
всем штатным и федеральным нормам 
качества питьевой воды или превосходила 
их. Мы постоянно работаем для того, чтобы 
поставлять нашим клиентам безопасную, 
надежную и качественную водопроводную 
воду наиболее экономичным способом.

Вода, которую вы пьете
Водопроводная система Sunrise Water Authority 
включает трубопроводы общей протяженностью 
более 250 миль (402 км) и более 18 тысяч 
водопроводных подключений со счетчиками. 
Распределительные линии, в которых 
используются трубы диаметром от 6 до 8 дюймов, 
подают потребителям воду, которая поступает по 
магистральному водопроводу с трубами большего 
диаметра. Вода закачивается в 14 различных 
резервуаров, расположенных на разных высотах 
на всей территории Sunrise Water Authority. Для 
подачи воды используется самотечная система, в 
которой напор воды создается за счет перепада 
высот между резервуаром и местом потребления.
Система подающего водопровода в Sunrise 
Water Authority состоит из магистральных 
трубопроводов диаметром от 12 до 24 дюймов и 
16 насосных станций. Вода постоянно поступает 
в подающий водопровод Sunrise Water Authority 
из водоочистных станций Clackamas River Water 
и North Clackamas County Water Commission на 
реке Клакамас. В периоды пикового потребления 
вода также берется из скважин Sunrise Water 
Authority, расположенных в районе города 
Дамаскус (Damascus).
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Компания Sunrise Water Authority управляется 
советом уполномоченных из семи членов, избираемых 
по зонам из местного сообщества. Компания Sunrise 
Water Authority обслуживает территорию площадью 
около 21 кв. мили (55 кв. км), которая включает город 
Хэппи-Вэлли (Happy Valley), сообщества Карвер 
(Carver) и Дамаскус (Damascus) и не имеющие 
статуса муниципалитета районы в округе Клакамас 
(Clackamas). 
Совет и сотрудники Sunrise Water Authority стремятся 
обеспечивать высочайший уровень водоснабжения 
для наших клиентов. Мы целенаправленно работаем 
для повышения эффективности работы и снижения 
расходов, чтобы поддерживать тарифы на низком 
уровне. Мы гордимся нашими высококлассными 
специалистами по водоснабжению. Главной 
задачей нашей организации является обеспечение 
высочайшего уровня обслуживания клиентов, и наши 
сотрудники каждодневно работают для достижения 
этой цели.
Мы поощряем участие общественности в принятии 
решений относительно водоснабжения в нашем 
сообществе. Регулярные ежемесячные заседания 
совета проводятся в четвертую среду каждого месяца 
в 18:00 по адресу 17563 SE Armstrong Court, Happy 
Valley, OR 97015. Приглашаем представителей 
общественности лично или удаленно присутствовать 
на этих заседаниях. Подробная информация, повестка 
дня и протоколы заседаний совета публикуются на 
нашем сайте www.sunrisewater.com.
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Примечание для людей с особыми  
потребностями здоровья
Некоторые люди более других чувствительны к загряз-
нителям, содержащимся в питьевой воде.
Особенно подвержены риску инфекции люди с ос-
лабленным иммунитетом, например онкологические 
больные, проходящие химиотерапию, люди с переса-
женными органами, люди с ВИЧ/СПИДом или другими 
нарушениями иммунной системы, некоторые пожилые 
люди и младенцы. Этим людям следует проконсульти-
роваться относительно питьевой воды со своим врачом. 
Инструкции EPA и CDC относительно мер по снижению 
риска заражения криптоспоридиями (Cryptosporidium) 
и другими микробными загрязнителями можно получить 
на на горячей линии Safe Drinking Water Hotline по 
телефону 800-426-4791.
О чем этот отчет
Чтобы водопроводная вода была безопасна для питья, 
Агентство по охране окружающей среды (EPA) устанав-
ливает нормы, ограничивающие содержание опреде-
ленных загрязнителей в воде, поступающей из комму-
нальной системы водоснабжения. Соблюдение норм 
поставщиками воды в штате контролируется Програм-
мой контроля питьевой воды (Drinking Water Program) 
Управления здравоохранения штата Орегон (Oregon 
Health Authority).
Разумно предположить, что вся питьевая вода, в том 
числе бутилированная, содержит по крайней мере 
небольшие концентрации некоторых загрязнителей. 
Наличие загрязнителей в воде не обязательно означает, 
что вода представляет риск для здоровья. Если вам 
нужна более подробная информация о загрязнителях и 
их возможном влиянии на здоровье, позвоните на горя-
чую линию EPA Safe Drinking Water Hotline по телефону 
800-426-4791.

Загрязнители в воде 
Питьевая вода, как водопроводная, так и бутилирован-
ная, берется из поверхностных источников — рек, ручь-
ев, озер, водохранилищ и источников подземных вод 
(скважин). По мере того как вода движется через грунт 
или по поверхности, в ней растворяются минеральные 
вещества, присутствующие в природе, а в некоторых 
случаях и активные вещества. Вода также может впиты-
вать вещества, образующиеся в результате деятельно-
сти человека или животных.
Загрязнители, которые могут присутствовать в 
исходной воде:

Микробные: например, вирусы и бактерии, кото-
рые могут поступать из водоочистного оборудова-
ния или септических систем и в результате жизне-
деятельности сельскохозяйственных, домашних и 
диких животных.
Неорганические: соли и металлы, которые встре-
чаются в природе или являются частью городских 
ливневых стоков, промышленных или бытовых 
сточных вод, добычи нефти, газа или других полез-
ных ископаемых или сельского хозяйства.
Пестициды и гербициды: поступают из различ-
ных источников (сельское хозяйство, ливневые 
стоки, бытовое использование и т. п.).
Органические химикаты: синтетические и лету-
чие органические соединения, которые являются 
побочными продуктами промышленных процессов 
и производства нефти и также могут поступать с 
автозаправочных станций, септических систем и в 
составе городских ливневых стоков.
Радиоактивные: вещества, которые встречаются 
в природе или поступают в результате добычи 
нефти, газа или других полезных ископаемых.

Регламент UCMR-5
Каждые пять лет Агентство по защите окружающей среды 
США (EPA) обновляет список загрязняющих веществ, 
для которых может потребоваться режим контроля. 
Эти вещества называются «новыми загрязнителями». 
Чтобы лучше понять, насколько эти вещества 
распространены в окружающей среде, Агентство по 
охране окружающей среды США обязывает организации 
общественного водоснабжения анализировать пробы 
воды и сообщать о содержании этих веществ в рамках 
Регламента контроля нерегулируемых загрязнителей 
(Unregulated Contaminant Monitoring Rule, UCMR). В 
пятый раунд регламента UCMR (UCMR-5) включены 
29 перфторалкильных и полифторалкильных соединений 
(ПФАС) и литий. Класс соединений ПФАС называют 

«вечными химикатами». Они обычно применяются в 
бытовых чистящих средствах, антипригарной посуде, 
пятновыводителях, пене для пожаротушения и в других 
коммерческих продуктах.
Недавно проведенный анализ проб воды 
указывает на наличие одного из соединений ПФАС 
(перфтороктансульфоновой кислоты, ПФОС) в 
одной из наших скважин и лития в другой скважине. 
Перед подачей потребителям вода из этих скважин 
смешивается с водой из других наших источников, и в 
результате поступающая потребителям вода не содержит 
обнаруживаемых концентраций ПФОС и содержит более 
низкую концентрацию лития.

Проверка исходной воды
Река Клакамас является основным источником воды, 
подаваемой потребителям компанией Sunrise Water 
Authority. Проверка исходной воды, получаемой из 
реки Клакамас, была обновлена в 2019 году. Эта 
информация опубликована на сайте  
www.sunrisewater.com/Source_Water_Assessment_2019.

Наш источник питьевой воды
Река Клакамас (Clackamas) берет начало на 
высоте 4909 футов (1496 м) на западных склонах 
Каскадных гор на территории национального леса 
Маунт-Худ (Mt. Hood National Forest). Участок 
реки протяженностью 47 миль (76 км) входит в 
Национальную систему диких и живописных речных 
систем (National Wild and Scenic Rivers System) и 
находится под федеральной охраной.
Река Клакамас впадает в реку Уилламетт 
(Willamette) и имеет водосборный бассейн 
площадью почти 940 кв. миль (2435 кв. км), на 
территории которого находятся леса, горные луга, 
сельскохозяйственные угодья, пригородные районы и 
зоны с предприятиями легкой промышленности. Река 
Клакамас дает высококачественную питьевую воду 
и гидроэлектроэнергию для более чем 300 тысяч 
орегонцев, а также используется как место отдыха.
Компания Sunrise Water Authority стремится 
поддерживать и охранять реку Клакамас и 
активно участвует в коалиции Clackamas River 
Water Providers (CRWP). Коалиция CRWP, 
объединяющая поставщиков питьевой воды, 
призвана способствовать сохранению и устойчивому 
использованию водосборного бассейна реки 
Клакамас путем выявления, смягчения и 
предотвращения деградации экосистемы для 
обеспечения жителей высококачественной питьевой 
водой. Узнать больше о коалиции CRWP можно по 
адресу www.clackamasproviders.org.



Результаты анализов проб
В таблицах в этом отчете приведены результаты нашего анализа качества воды. Здесь перечислены 
все контролируемые загрязняющие вещества, обнаруженные в воде даже в самых незначительных 
концентрациях. Эти результаты собраны на основе тестов, выполненных в сертифицированных лабораториях 
для Sunrise Water Authority, North Clackamas County Water Commission и Clackamas River Water. Чтобы 
лучше понять данные о качестве воды, сначала прочитайте определения, приведенные рядом с таблицей.

Содержание загрязнителей в месте выхода источника

Загрязнитель Ед. 
изм. MCL MCLG

Макс. обнаружен-
ный уровень Диапазон Основные 

источники
Наруше-
ние?

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ

Фтор (2023) ppm 4 4 1,5 0–1,5 Нет

Барий (2023) ppm 2 2 0,0166 0,0033–0,0166 Нет

Нитраты 
(как азот) ppm 10 10 2,03 0,114–2,03 Нет

Нитриты 
(как азот) (2023) ppm 1 1 0,0997 0–0,0997 Нет

Литий ppb
Не-

приме-
нимо

Непри-
менимо 49,1 0–49,1 Нет

ПФОС ppt 4
Непри-
менимо 4,3 0–4,3 Нет

Загрязнители в обработанной воде на водоочистной станции

Мутность NTU TT
Непри-
менимо 0,66 0,02–0,66 Нет

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ

Барий ppm 2 2 0,00320 0,00246–0,00320 Нет

Нитраты ppm 10 10 0,438 0–0,438 Нет

Загрязнители в распределительной системе

Загрязнитель Ед. 
изм. MCL MCLG

Обнаружен-
ное содержа-

ние
Диапазон Основные 

источники
Наруше-
ние?

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ

Медь (2023) ppm AL=1,3 1,3 0,065 (90-й 
процентиль) 0–0,081 Нет

Свинец (2023) ppb AL=15 0 3 (90-й  
процентиль) 0–14 Нет

ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

TTHM (всего 
тригалометанов)

ppb 80
Неприме-

нимо
47,3 (макс. 
среднее по 

району)
15,6–65,6 Нет

HAA5 (галоген-
замещенные ук-
сусные кислоты)

ppb 60
Неприме-

нимо
35,9 (макс. 
среднее по 

району)
0–56,2 Нет

Хлор ppm MRDL=4 MRDLG=4 0,77 
(среднее) 0,11–1,41 Нет

Наличие свинца в питьевой воде
В соответствии с обновленным Регламентом штата Орегон по содержанию свинца 
и меди в воде (Revised Lead and Copper Rule) компания Sunrise Water составила 
предварительный реестр подводящих водопроводных линий для жилых домов и 
коммерческих предприятий. Результаты этой работы показывают, что не найдено 
сведений о наличии в нашей системе свинцовых подводящих водопроводных линий. Для 
классификации подводящих труб как не содержащих свинец мы использовали методы, 
одобренные Управлением здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority): 
осмотр участка, проверку документов о строительстве и статистический анализ.
Кроме того, вода, которую Sunrise Water Authority подает потребителям, была 
проверена на содержание свинца и признана соответствующей нормам. В 2023 году на 
территории обслуживания Sunrise было проверено 45 домов, и ни в одном из них в воде 
не был превышен уровень действия. 
Повышенные концентрации свинца в воде могут привести к серьезным проблемам 
со здоровьем, особенно у беременных женщин и маленьких детей. Свинец попадает 
в питьевую воду в основном из материалов, из которых сделаны подводящие 
водопроводные линии и сантехнические элементы в доме. Sunrise Water Authority 
отвечает за подачу потребителям высококачественной питьевой воды, но не может 
контролировать использование материалов в компонентах водопроводов. Если воду не 
включали несколько часов, то для снижения возможного воздействия свинца откройте 
кран и пропустите воду в течение 30 секунд перед использованием воды для питья или 

приготовления пищи. Если вас беспокоит, 
что в питьевой воде может присутствовать 
свинец, сдайте воду на анализ. 
Информацию о присутствии свинца в 
питьевой воде, методах тестирования 
и возможных мерах для снижения 
воздействия свинца можно получить на 
горячей линии Safe Drinking Water Hotline 
или на сайте  
www.epa.gov/safewater/lead. 
• Для приготовления пищи, питья 

и приготовления детской смеси 
используйте только холодную воду. 

• При ремонте сантехники используйте 
только бессвинцовый припой. 

• Используйте краны и сантехнические 
приборы, сертифицированные NSF.  
Подробнее о сертифицированных 
кранах и сантехнических приборах 
можно узнать на сайте www.nsf.org.

Источники загрязнения
 Эрозия природных отложений

 Ливневые стоки с почвы

 Сбросы с заводов по производству 
удобрений и алюминия

 Стоки после внесения 
удобрения; выщелачивание из 
септиков и осадка сточных вод

 Коррозия бытовых 
водопроводных систем

 Побочные продукты 
дезинфекции питьевой воды

 Внесение в воду добавок для 
уничтожения бактерий

 Промышленные предприятия, 
свалки, очистка сточных вод

 Сброс отходов бурения

 Пена, используемая при пенном 
пожаротушении

Определения
Уровень действия (AL)
Концентрация загрязнителя, превышение которой требует 
процедуры очистки или других мер, которые организация 
водоснабжения обязана выполнить.
Галогензамещенные уксусные кислоты (HAA5)
Побочные продукты процесса очистки, которые образуются 
в исходной воде при соединении хлора, используемого 
для дезинфекции, с органическими веществами. 
Поскольку хлор важен для дезинфекции, кислоты HAA5 
будут присутствовать в воде, но их концентрация строго 
контролируются компаниями водоснабжения.
Миллионная доля (ppm) или миллиграмм на литр (мг/л)
Единица измерения концентрации вещества в объеме 
воды. Одна миллионная доля (одна часть на миллион) 
соответствует одному центу в сумме в 10 тысяч долларов.
Миллиардная доля (ppb) или микрограмм на литр 
(мкг/л) 
Еще более точная единица измерения концентрации. Одна 
миллиардная доля (одна часть на миллиард) соответствует 
одному центу в сумме в 10 миллионов долларов.
Триллионная доля (ppt) или нанограмм на литр (нг/л)
Еще более точная единица измерения концентрации. Одна 
триллионная доля (одна часть на триллион) соответствует 
одному центу в сумме в 10 миллиардов долларов.
Максимальная концентрация загрязнителя (MCL)
Максимальная концентрация загрязнителя, допускаемая 
в питьевой воде. Уровень MCL устанавливается как можно 
ближе к MCLG с использованием наилучшей доступной 
технологии очистки.
Максимальная целевая концентрация загрязнителя 
(MCLG)
Содержание загрязнителя в питьевой воде, ниже которого 
нет известного или ожидаемого риска для здоровья. 
По соображениям безопасности значение MCLG 
устанавливается с некоторым запасом.
Максимальная остаточная концентрация 
дезинфицирующего вещества (MRDL)
Максимальная концентрация дезинфицирующего вещества, 
допускаемая в питьевой воде. Имеются убедительные 
доказательства того, что добавление дезинфицирующего 
вещества необходимо для удаления микробных 
загрязнителей.
Максимальная целевая остаточная концентрация 
дезинфицирующего вещества (MRDLG)
Содержание дезинфицирующего вещества в питьевой 
воде, ниже которого нет известного или ожидаемого риска 
для здоровья. Значение MRDLG не отражает преимуществ 
использования дезинфицирующих веществ для удаления 
микробных загрязнителей.
Нефелометрические единицы мутности (NTU)
Единица измерения содержания взвешенных частиц в воде.
Не обнаружено (ND)
Концентрация данного вещества не обнаружена.
Всего тригалометанов (TTHM)
Побочные продукты процесса очистки, которые образуются 
в исходной воде при соединении хлора, используемого для 
дезинфекции, с органическими веществами. Поскольку 
хлор важен для дезинфекции, тригалометаны (TTHM) 
будут присутствовать в воде, но их концентрация строго 
контролируются компаниями водоснабжения.
Технология очистки (TT)
Обязательный процесс, направленный на снижение 
концентрации загрязнителя в питьевой воде.
Хлор
Добавление небольших количеств хлора защищает 
потребителей воды от болезнетворных организмов. 
По закону мы обязаны добавлять дезинфицирующее 
вещество для соблюдения штатных и федеральных норм 
безопасности питьевой воды.
Радон
Радон — это природный радиоактивный газ, не имеющий 
запаха, цвета и вкуса. EPA не публиковало стандартов 
тестирования на наличие радона. В настоящее время 
Sunrise Water Authority не выполняет тесты на наличие 
радона в воде. Мы берем воду в основном из поверхностных 
источников, поэтому содержание радона в ней естественно 
низкое, так как радон естественным образом попадает в 
воздух и рассеивается.

Мутность
Сама по себе мутность не указывает на загрязнение, а, 
скорее, является индикатором возможного присутствия 
микроорганизмов. При показателях ниже 1 NTU риски, 
связанные с мутностью, снижаются с помощью одобренных 
методов дезинфекции.


